Rzeszow, 4 listopada 2013 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
35 — 040 Rzeszow, ul. Dgbrowskiego 79a
tel. 17-854-19-10;36;69 wew. 115, faks wew. 110
poczta elektroniczna: psse.rzeszow@pis.gov.pl

znak sprawy: PSK. 453-11-19/13

OPINIA SANITARNA
o jakosci cieptej wody w Domu Pomocy Spotecznej w Rzeszowie,
ul. Labedzia 9

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, ze woda z in-
stalacji wody cieplej (probka HK/N-941/13), pobrana w dniu 14 pazdziernika 2013 r., z
instalacji Domu Pomocy Spolecznej w Rzeszowie, ul. Labedzia 9, przebadana w Woje-
wodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (sprawozdanie z badan nr
OLR.LHK.9052.1.708.2013 z dnia 24.10.2013 r., otrzymane 25.10.2013 r.) spetnia wy-
magania mikrobiologiczne w zakresie bakterii Legionella sp., wynikajace z zatacznika nr
I czes¢ D rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm.).

Otrzymuja:

f] . Dom Pomocy Spotecznej — Filia, ul. Labedzia 9, 35-207 Rzeszow.
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