
Pytania i odpowiedzi nr 8                                                         
Dotyczy: Przebudowa Żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ulicy Starzyńskiego 19. Działka nr 307/1, Obr. 213, 
dla zadania pn. „Modernizacja budynku żłobka nr 10”  
Nr postępowania: MZŻ/PN/5/15. 

1 W opisie do projektu podano wymianę istniejących rozdzielnic na T1, T2.1 i T2.2. Natomiast w przedmiarze w 
poz 2.9, 2.10 i 2.11 podano rozdzielnie oznaczone jako T1, T2 i T3. Proszę o wyjaśnienie które rozdzielnie mają 
być wycenione. 

2, W poz. 5.22. przedmiaru ujęto mocowanie aparatów. Proszę podać o jakie aparaty chodzi 

3. W projekcie jest opis wykonania instalacji SAP i oddymiana budynku. Czy roboty te są objęte zamówieniem. 
Jeśli tak to prosimy Inwestora o uzupełnienie przedmiarów dla instalacji SAP oraz oddymiania budynku. 

MZŻ - ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA  :   

 
 

1. Odpowiedź jest zawarta na stronie WWW.mzz.itl.pl  „  pytania i odpowiedzi nr 2” 
2. Odpowiedź jest zawarta na stronie WWW.mzz.itl.pl  „  pytania i odpowiedzi nr 6” 

      3.Zamówienie MZŻ/PN/5/15nie obejmuje wykonania instalacji SAP i oddymiania budynku. 
 


